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Liiftungs-, Klimatechnik und Brand- und Schallschutz in gebaudetechnischen Anlagen

Liuftungstechnik im Focus von brandschutztechnischen Anforderungen

Inhalte & Themen

A1 - baulicher Brandschutzes, Liftung - Aufbau und Funktion,
Stufenbau, relevante europaische und nationale
Regulierungsdokumente

1) Neuerungen im Brandschutz, ganzheitliches Sicherheitskonzept,
zielorientierter Brandschutz;

2) Wie und wo verbringen wir unsere Zeit, Stellenwert der Luft; Luftqualitat
ist Lebensqualitat;

3) Aufbau, Funktion und Bestandteile von Luftungsanlagen — im Focus
Wohnbau;

4) Stufenbau & Hierarchie relevanter europaischer und nationaler
Regulierungsdokumente;

5) Ubersicht von relevanten Regelwerken und Normen im Fachthema;
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Luftungstechnik im Focus von brandschutztechnischen Anforderungen

Warum gibt es laufende Neuerungen im baulichem Brandschutz?

v |.,;7 2 -
o ;IS

von der Hohle ... zum Wohnhaus... zum Hochhaus...

» weil heute Gebaude errichtet werden, die friher in dieser Vielzahl und
technischen Ausfiihrung so nicht gebaut wurden;

» Anspruche an die Gebaudesicherheit nimmt seit Jahren stetig zu;
» zunehmende Sensibilisierung fur notwendigen Brandschutz in Gebauden;
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Liftungstechnik im Focus von brandschutztechnischen Anforderungen

vorbeugender Brandschutz besteht aus vier tragenden Saulen
— baulicher Brandschutz - je nach Nutzung
unterschiedliche bauliche Anforderungen umzusetzen;
— anlagentechnischer Brandschutz - mit P
speziellen Anlagen Brandrisiken minimieren, Flucht- und
Rettungswege gesichert und Funktionen aufrecht erhalten);

— betrieblich-organisatorischer Brandschutz
Sicherstellung geregelte Ablaufe, die im Brandfall
durchlaufen werden, um die Gefahr fir Personen zu
minimieren - Fluchtwegplane, Brandschutzordnungen;

Betrie blich -organisatod scher

-
g
5

g
:

Abwehmendar
Brandschutz

— abwehrenden Brandschutz - Aufstellen,
Organisieren, Unterhalten einer Feuerwehr;

Konzept leistungsorientierter
bautechnischen Vorschriften

Ebene 1 Zielorientierte Gesetze /
Anforderungen Verordnungen

Ebene 2 Technische OIB-Richtlinien
Anforderungen

Ebene 3 Methoden und Normen, technische
Losungen Regelwerke

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 4



Luftungstechnik im Focus von brandschutztechnischen Anforderungen

Aufgaben des baulichen Brandschutz

» Ausbreitung von Feuer und Rauch in waagrechter
sowie in senkrechter Richtung zu verhindern!!!

» nach Gebaudenutzungsart unterschiedliche
Anforderungen zu berucksichtigen;

i 41 DTSt
S

> bauliche MaBnahmen wie zB (o=

— Festlegung von Brandabschnitten,

e

ichtlinie

LANDESGESETZBLATT

FOR KARNTEN

— feuerwiderstandsfahigen Bauteile definieren,

Lage und Lange von Rettungswegen;

> Basis sind Bauordnungen der Lander
— bauen auf Grundlage der OIB Richtlinien auf,
— die auf Regelwerke, wie zB BPV (CPR), ERP-RL,...
— Normen (ONORM EN,) und Regelwerke (TRVB) §12

Brandschutz

Verwelsen, Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen so zu
planen und auszufithren, dass sie unter Beriicksichtigung
ihres  Verwendungszweckes den Anforderungen des
Brandschutzes entsprechen und der Gefahrdung von Leben
und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt
sowie die Brandausbreitung wirksam eingeschrankt wird.
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Luftungstechnik im Focus von brandschutztechnischen Anforderungen

Zielorientierter Brandschutz

» ganzheitliches Sicherheitskonzept -
Brandschutzkonzept;

Architekt;

Haustechnikplaner (HKLS);

Brandschutzsachverstandiger, -planer;

— Anlagenerrichter, -betreiber;

» Baubescheid;

— Behorden, Feuerwehr;

» Versicherungsschutz;

» Haftungsfragen

— Architekt, Planer, Hersteller;

Anlagenerrichter;
— Anlagenbetreiber,

Anlagenuberwachung;
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Wie und wo verbringen wir Zeit & Stellenwert der Luft

etwa 90 % unserer Zeit verbringen wir in Innenraumen

— Die Aul3enluftqualitat unterliegt gesetzlichen
Grenzwerten und Regelungen;

Arbeitsplatz.
ﬂ 29%

— Fur die Innenluftqualitat tragt grundsatzlich
der Nutzer die Verantwortung;

zuHause

imFreien

s A 80%
Stellenwert der Luft
Nahrung Wasser Luft
Umsatz eines Menschenlebens 35.000 kg 70.000 kg 350.000 kg
Maximale Entzugsdauer ca, 50-80 Tage | <a. 3-5 Tage

— Luft ist definitiv Lebensmittel Nr. 1;

— Stellenwert der LUFT ist grundsatzlich
niedriger angesiedelt;

— Luft wird standig gebraucht, und nicht
bewusst ,konsumiert”;
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Wie und wo verbringen wir Zeit & Stellenwert der Luft

LUFTQUALITAT ist gleichzusetzen mit LEBENSQUALITAT!

L=

» in der Liftungs- und Klimatechnik
steht der Mensch im Mittelpunkt; Kok . Wirkung auf Personen

» Behaglichkeitskriterien einhalten;

» angenehmes Raumklima durch
Anpassung von
- Aulenluftzufuhr (Reduktion der CO,

Konzentration);
- Luft- und Raumtemperatur und -feuchte;
- Luftbewegung; 3500
- Schallbelastung - Akustik; T
abnehmende ' e
Konzentrations &
Klassen der AuBenluft ahiighel, Kopt- 2500 E
DAL AuBenlut die nur tempori staubigist, Wird angewendet, Shwmerzen 5
wenn die WHO-Richtlinien (2005) erfullt sind (PM,, < 10 pg/m* 2000 8
und PM,, < 20 pgfm'). geschlossenes Fenster £
1.500 =
0DA2 AuBenluft mit hohen Wird PP k]
wenn die WHO-Richtlinien (2005) bis um den faktor 1,5 1.000 o
berschritten sind (PM,, $ 15 g/ und PM,, $ 30 pg/m’] / ;@_,—— g
| 0DA3 Aulienluft mit sehr hohen Staubkonzentrationen ¥, 500
Wird angewendet, wenn die WHO-Richtlinien (2005) MMM
um mehr als den Faktor 1.5 Uberschritten sind 0
- (PM,, > 15 pg/m" und PM,, > 30 pg/m') Stunden 0 1 2 3 4 8 6

@ komfortldftung.at

BEHAGLICHKEIT - fur das WOHLBEFINDEN des Menschen
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Funktion und Bestandteile einer WLA - Luftungsanlage

Anforderungen an die mechanische Wohnungsliftung

Anforderungen an die Be- und Entluftung von Wohnungen betreffen die
Verbesserung der Raumluftqualitat und die Energieeffizienz in Hinblick auf:

» Immissionen, verursacht durch

>

>

Nutzung;

Emissionen des Bauwerks und

der Raumausstattung;

Beeinflussung der
Raumluftfeuchte (Sicherung
von Gesundheit, Komfort und
Bautenschutz);

Schutz vor AuRenlarm unter
Sicherstellung Schallschutz
innerhalb der Wohnungen,;

Einhaltung hygienischer
Standards;

Verringerung des
Energiebedarfs;
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Laftungsgerat mit Warme- Wohnung
FOL ~ 1 Feuchteruckgewinnung
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Legende:

ABL Abluft

EW Nutzung der Erdwirme (optional)
TRA {berstrimluft

WB Wirmebereitstellung

ZUL Zuluft

AUL Aufienluft

FOL Fortluft

WA Wirmeabgabe

WRG Wirme- /Feuchtertickgewinnung

Bild 1 — Schematische Darstellung der kontrollierten, mechanischen Be- und Entliiftung mit
Wiirme- oder Feuchteriickgewinnung (Beispiel)
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Funktion und Bestandteile einer WLA - Luftungsanlage

Wohnungsluftung im EFH/MFH
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Kompakrldfungsgeran mic
Gegurrtrommwirmetauscher

- AuBenluft - Ansaugung

1

2 - Liftungsgerat

3 - Gerateschalldampfer
4 - Zuluftleitungen

5 - Uberstroméffnungen
6

7

8

- Abluftleitungen
- Telefonie-Schalldampfer
- Fortluft

i g

ik i-mm L
Heirregister Warmeibetrager 1'

Bad
L s - I
Zulult Abluf ‘ R || 2:5ent
Wohnen Kiiche 1l
-
A iy | I

Erdwarmetauscher
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Funktion und Bestandteile einer WLA - Luftungsanlage

Wohnungsluftung im Wohnbau - wohnungsweise zentral

- Aul3enluft - Ansaugung
- Laftungsgerat
Schalldampfer
Zuluftleitungen N
Uberstroméffnungen J
Abluftleitungen e
Telefonie-Schalldampfer
Fortluft
Feuerschutzabschluss FLI-VE

© 0O NOOG A WN-=-

AuBenluft Fortluft
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Funktion und Bestandteile einer WLA - Luftungsanlage

Wohnungsluftung im Wohnbau — gebaudezentraler Ansatz

1 - AuBRenluft - Ansaugung Zentralliiftungsgeréit 2
2 - LUftungSgerat AUSSENLUFT FORTLUFT
3 - Gerateschalldampfer FI- 8
4 - Zuluftleitungen 1 = 3
6 - Abluftleitungen o
7 _ Telefonie—SCha”démpfer — 4+6_ﬁ
8 - Fortluft
9 - Brandschutzklappen BSK/ - -
Feuerschutzabschlisse FLI/VE 9
8
o~
i ©
Q
& ]
Gewerbliche Nutzung |.|.|
Tiefgarage g
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Funktion und Bestandteile einer WLA - Luftungsanlage

Wohnungsluftung im Wohnbau — verschiedene Anforderungen

sl 4
[
i -

Eﬁf— 1| i 2
= = 5
rtt
= |
- &
— \  —
m | sl P
1 typische B dechutakl
Wohnungsliiftung MFH; S Rl
2 Abluft Gber Dunstabzug - AT

Wohnkiichen;

3 Abluftanlagen mit
Einzelraumliifter —
Decke als Brandabschnitt
/ Trennbauteil;

4 Abluftanlagen mit
Einzelraumliifter —
Schachtwand als
Trennbauteil;
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Feuerschutzabschliisse auf Basis
intumeszierender Materialien

mit mechanischem
Verschlusselement
FLI - VE xx

ohne mechanisches
Verschlusselement
FLI xx

L2

- hl"J!
{,, o o

CE — Kennzeichnung gemal Produktnorm EN 15650

UA — Kennzeichnungspflicht (O1B) gemaR Baustoffliste OA

EI 90 {ve - hs is0) S

FLI - VE jny 90

FLI-VE o v 90 FLl s 90

Priifung EN 1366-2
Klassifizierung EN 13501-3
Produktnorm EN 15650

ONORM H 6027
Verwendungsgrundsatz
0IB-095.4-001/06-008:05/2014

ONORM H 6027
Verwendungsgrundsatz
01B-095.4-002/05-012:05/2014

Seite 13

europaische und nationale ,,Regulierungsdokumenten®

europaische Verordnungen - VO(EU);
nationale Gesetze auf Bundes- und Landesebene;
harmonisierte europaische Produktnormen hEN -> CE!;
europaische Normen (Anwendung, Priufung und Klassifizierung);

nationale Normen (Erganzungen oder Anwendungen);

© 2020 by SVD-TB Grassler
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumenten®

Richtlinien, Verordnungen,
Gesetze und Erlasse

. Ausfiihrungs-
verbindlich einzuhalten; O und OF
veror ““”9 verordnung

» Auflagen und Vorgaben im BA“

9 . 9 BAU- BAUVOR- PRODUKTE- B o NEBEN.

Baubescheid; ORDNUNG SCHRIFTEN CGESETZ GESETZE

» Karntner Bautechnikverordnung,
Karntner -Bauproduktegesetzt;

> OIB—-Richtlinien, OE und OA —
Baustoffliste;

» CPR Bauprodukten-Verordnung
EU 305/2011;

» Auflagen z.B. Arbeitsstatten-
verordnung (AStV);

> o

6 DIETMAR
SCHREIER |

Landesgesetzblatt
fir Karnten “g whawred
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumenten*

ONORM
Normen und L) H 603
Richtlinien ovor
L) oo
. . Likfrumn,
grundsatzlich Empfehlungen, o s
ung.
welche zB in Bescheiden —_—
oder in Verordnungen fir - i L) e
verbindlich erklart; o -
?.';‘5 Liftung von Gi —B
im Auftragsumfang zumeist it
Passus zu finden -> - et e s P o
,Einhaltung aller giltigen -
Normen als
Vertragsbestandteil”
Sind diese nun verbindlich Thema: “Ist eine Formulierung in Veﬂra%?bedingquen wie zB "hat allen
einzuhalten? anwendbaren Normen zu entsprechen....” rechtsgliltin?
—> im Detail zu Telefonat mit Hm. Mag. Johann Guggenbichier,
. Rechtskonsulent des Hauptverbandes der aligemein beeideten und gerichtlich
vereinbaren! zertifizierten Sachverstandigen Osterrsichs

Trgmeeries £t
Nartrias Fundard: phe: Cocbit
i bl 5 e

Nach Meinung des 3SV-Rechiskonsulenten {("aus dem Bauch heraus”) ist die
Formulierung "hat allen anwendbaren Normen zu enteprechen” zu unbesiimmt und
wird zum Machtell des Verfassers ausgelegt.
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

» europaische Rahmenrichtlinien und Verordnungen (1)

— EPBD Richtlinien 2018/844/EU zur Anderung der Richtlinie 2010/31/EU Uber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden;

— EED Richtlinie (EU) 2018/844 zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU (ber
Energieeffizienz;

— CPR Bauprodukten-Verordnung EU 305/2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten;

— ErP Ecodesign Richtlinie 2009/125/EG (engl.: Energy related Products —
Okodesign-Richtlinie) mit Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte —> Rahmenrichtlinie zu VO (EU) 1253
& 1254/2014;

— MRL Maschinenrichtlinie 2006/42/EG iiber Maschinen und zur Anderung der
Richtlinie 95/16/EG (vollstandige/unvollstandige Maschine);
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

» europaische Rahmenrichtlinien und Verordnungen (2)

— LVD Niederspannungsrichtlinie LVD 2014/35/EU Uber die Bereitstellung
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen;

— EMV Richtlinie 2014/30/EU Uber elektromagnetische Vertraglichkeit von
elektrisch betriebenen Geraten;

— WEEE Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und Elektronik-Altgerate (engl.:
Waste of Electrical and Electronic Equipment) - Vermeidung von Abfallen von
Elektro- und Elektronikgeraten und der Reduzierung solcher Abfalle durch
Wiederverwendung, Recycling und anderer Formen der Verwertung;

— RoHS Richtlinien 2011/65/EU Uber Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elekiro- und Elektronikgeraten;

— neue RL - Materialeffizienz ???

— weitere ....
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

» delegierte europaische Verordnungen (1)

— Delegierte Verordnung (EU) Nr. 568/2014 - Anderung des Anhangs V der
VO (EU) Nr. 305/2011 hinsichtlich der Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit von Bauprodukien;

— Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 - Anderung von Anhang il der
VO (EU) Nr. 305/2011 Uber das bei der Erstellung einer
Leistungserklarung fur Bauprodukte zu verwendende Muster;

— Verordnung (EU) 1253/2014 - Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung von Liftungsanlagen (LU-Geréte! ist Ubersetzungsfehler);

— Verordnung (EU) 1254/2014 -
Kennzeichnung von WLA

@] Amisblast der Europiischen Lmion [T

VERORDNUNG (EU) Nr, 5052011 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Geraten in Bezug auf den _ S ik 1
= g o Thdinis SIS e R i
- Al
Energieverbrauch; v S - 0
DAS FURDFAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURDPAR [L1] Dhe Min xll‘dﬂll n haben Bestsmmungen, o
. SCHEN LNION — .\n{urdmmm anpefiihn nichy pur hm-k:l |b.| dn s-
b nd anderen Bauwerken, sondes
— weitere ... oy iy bnu:d‘l‘ln I?nmhnflglm m:
spanang, Unswelschuse, wistchafilic pekic und -
gt auf den Vet i dic At der Furoplichien derer - wihtiger iy praehing Imeresses
nnnnnn Ihﬂlmlhr aufl Anikel 114, .
auf Vorschlag der Earopischen Kommission,
Binnemmuarkis einander shr dhnlc h sein Surfren. soll rl:
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

> nationale Gesetzgebung fiir Osterreich (1)

[ty

OIB Richtlinien zur Ubernahme in Landesbautechnikgesetze;

= Richtlinie 2 — Brandschutz (inkl. RL 2.1 Betriebsbauten,
RL 2.2 Garagen, RL 2.3 Gebauden Fluchtniveau mehr als 22 m);

= Richtlinie 3 — Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz;
= Richtlinie 5 — Schallschutz;

= Richtlinie 6 — Energieeinsparung und Warmeschutz;

= Leitfaden und Erlauterungen zu den einzelnen Richtlinien;

— Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB)
liber die Baustoffliste OE (hEN-Normen bzw. Zulassungen);

— Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB)
uber die Baustoffliste OA (keine hEN, auf nationaler Ebene);

— Verwendungsgrundsitze fiir UA Nachweise/Baustoffliste OA;

= (OIB-095.4-002/05-012 - Feuerschutzabschliisse auf Basis
intumeszierender Materialien ohne mech. Verschlusselement / FLI;

= 0IB-095.4-001/06-008 - Feuerschutzabschliisse auf Basis
intumeszierender Materialien mit mech. Verschlusselement / FLI-VE;
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europaische und nationale

» national Gesetze (2)

Arbeitsstattenverordnung (AStV)
BGBI. Il Nr. 368/1998

> § 13 Prufungen;
» § 27 Mechanische Be- und Entluftung;

> § 28 Raumklima in Arbeitsraumen;

Kéarntner Bautechnikverordnung —
KBTV 2016, VVerordnung der
Landesregierung, mit der bautechnische
Anforderungen an Gebaude und
sonstige bauliche Anlagen festgelegt
werden StF: LGBI. Nr. 59/2016;

Karntner Bauproduktegesetz — K-BPG,
Gesetz Uber die Bereitstellung von
Bauprodukten auf dem Markt, deren
Verwendung und Marktiiberwachung
StF: LGBI Nr 46/2013, Anderung LGBI Nr
86/2018;

weitere ....

© 2020 by SVD-TB Grassler

,Regulierungsdokumente*

BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 1998

Ausgegeben aim 13, Okiober 1998

Teil 11

368 Verurdunmg: Arbeircsrimments eonridusng - ASIV
[CELEX. Xr.: A9LO&%, 1920 0057]

§25. Lichteintrittsflichen und Sichtverbindung
3. Abschnitt §26. Natiirliche Liftung
. §27. Mechanische Be- und Entliftung
Anforderungen an Arbeitsriiume §28 Raumklima in Arbeitsriumen
§29. Kunstliche Beleuct in Arbei
§30. Ab de Regelungen fiir besti Arbeil
§31. Abweichende Regelungen fiir Container und dhnliche Einrichtungen
- - = [l
fiir Kirnten 2 v RGN
Jubrgang 2007 P e e grien am 8 Chtobes X1 Al Seah

Gesetz iiber die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und
Marktiiberwachung (Kiminer Bauproduktegesetz — K-BPG)

StF: LGBI Nr 46/2013

INHALTSVERZEICHNIS
1. Hauptstiick
Allgemeines
Bepriffibessimmung.
2. Hamprstiick

Techaische Bewernmgssielle
Produktinformaticnsstelle fin das Bauwesen

3. Hauphtiick
i Ve 2 von B

2 filr di
1. Abschni

e ——
=

Produkiregistrienmg
Verdahren der Registrienusg
1l i de Stelle

und
Embanzeichen UA
2. Abschnitt

51

§ 12

up fiir die wicht vorliegen

3 Anwendungsbereich

] fur die voa fiar dee.
teckmmsche Spenfikationen mcht vorkicgen

o Baustofilisne OA

europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

> harmonisierte Produktnormen hEN mit

#

Anhang ZA —> CE Kennzeichnung

ONORM EN 15650:2010 - Liiftung von Geb&uden -

Brandschutzklappen;

ONORM EN 12101-2:2017 - Rauch- und
Warmefreihaltung - Teil 2: Natlirliche Rauch- und

Warmeabzugsgerite;

ONORM EN 12101-3:2015 - Rauch- und
Warmefreihaltung - Teil 3: Bestimmungen fiir

maschinelle Rauch- und Warmeabzugsgerate,

ONORM EN 12101-7:2011 - Rauch- und
Warmefreihaltung - Teil 7: Entrauchungskanalstiick;

ONORM EN 12101-8:2011 - Rauch- Warmefreihaltung -

Teil 8: Entrauchungsklappen;

© 2020 by SVD-TB Grassler

far die vorlsgen
Fur die von ikten, fis dee |
technische Spenfilanonen vorlegen
Baustoffhste OF
Seite 21
ONORM
® EN 15650
Aarsgabe: HALDEAS
Liifrung von GabSuden —
Ventiaton for buldings — Fine dampens
01234
AnyCo Ltd
10
01234-CPD-00234
[EN 15650:2010
Brandschutzklappe
TypModell: FO ABCD
Mennbedingungen der
Aktivierung/Empfindlichieit:
— Belastbarkeit des.
Seite 22



europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

» europaische Prufnormen Y0 ononu

— ONORM EN 1363-1:2018 - Feuerwiderstandspriifungen -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— ONORM EN 1366-2:2015 - Feuerwiderstandspriifungen
fur Installationen - Teil 2: Brandschutzklappen

— ONORM EN 1366-3:2015 - Feuerwiderstandspriifungen
fur Installationen - Teil 3: Abschottungen

— ONORM EN 1366-8:2008 - Feuerwiderstandspriifungen
fur Installationen - Teil 8: Entrauchungsleitungen

— ONORM EN 1366-9:2008 - Feuerwiderstandspriifungen
fur Installationen - Teil 9: Entrauchungsleitungen fir
einen Einzelabschnitt

— ONORM EN 1366-10:2017 - Feuerwiderstandspriifungen
fur Installationen - Teil 10: Entrauchungsklappen
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

» europaische Klassifizierungsnormen

ONORM
$ ® EN 13501-3

— ONORM EN 13501-1:2020 - Klassifizierung von e
Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - R A
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den L
Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Brinchmmigpen

— ONORM EN 13501-2:2016 - Klassifizierung von =
Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - e T
Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von
Luftungsanlagen;

— ONORM EN 13501-3:2019 - Klassifizierung von
Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten -
Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den

Feuerwiderstandspriufungen an Bauteilen von
haustechnischen Anlagen und elektrischen Kabeln;

E | I t |t (| ve ho i |e| o) s

h, i |<>0]) S
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

> europaische System- und

Anwendungsnormen

Particle < 10 pm

ONORM EN 15423:2008 - Liiftung
von Gebauden - Brandschutz
von Luftungsanlagen in
Gebauden;

2 pm::

ONORM EN 15780:2011 - Liiftung
von Gebauden - Luftleitungen -
Sauberkeit von Luftungsanlage;

Particle < 1 pn

SELECTION OF EN IS0 16890
RATED AIR FILTER CLASSES
FOR GENERAL VENTILATION

APPLICATIONS

EUROVENT

D
=

Empfohlene Mindest-Effizienzen fiir Filter nach Eurovent 4/23

.. __ Zuluftqualitat (SUPPLY AIR)
ONORM EN ISO 16890:2017 - AuBenluftqualitit | sup1° surzt sup 3 supa
Luftfilter fir die allgemeine il 1o e [ M ™
Raumlufttechnik - Teil 1: ePM-Bereich e e, eom,, e,
Technische Bestimmungen, opA1

PM‘sslonder 70% 50% 50% 50%
Anforderungen und M. < 20
Effizienzklassifizierungs-system oo 2
basierend auf Feinstaub (PM); gt - s "

ODA3

— PM“) 15 oder 90% B0% 80% 90%

""" PM,,> 30

“Letzte Filterstufe muss mindestens IS0 EPM‘ 50% sein.

** Letzte Filterstufe muss mindestens ISO ePM,, 50% sein
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

» nationale Normen (Anwendung und Erganzungen) z

ONORM M7624:1985 / prONORM H 6024:2020
Grundsatzliche brandschutztechnische
Anforderungen - nationale Anwendung zur
ONORM EN 15423

ONORM H 6025:2012 - Brandschutzklappen
(BSK) - nationale Erganzungen zu ONORM EN
1366-2, ONORM EN 13501-3 und ONORM EN
15650;

ONORM H 6027:2019 -
Feuerschutzabschliisse in Luftungsleitungen
auf Basis intumeszierender Materialien mit/ohne
mechanischem Verschlusselement;

ONORM H 6031 - Einbau und Kontroll-
prifung von Brandschutzklappen und
Entrauchungsklappen;

ONORM H 6029:2009 — Brandrauchver-
dinnungs-Anlagen (BRV-Anlagen);

© 2020 by SVD-TB Grassler

141AG22_N0668
VORSCHLAG ONORM
H 6024
Ausgabe: 2020-03-03
Liiftungstechnische Anlagen
[ Anforderungen

Nationale Anwendung zur ONORM EN 15423

Ventilation and air conditioning plants — Basic technical fire protection
requirements — National specifications to ONORM EN 15423
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europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente®

nationale Normen (Anwendung und Erganzung)

ONORM
H6021

— ONORM H 6021 - Reinhaltung und

Reinigung - nationale Erganzungen zu avspibe 20160815
ONORM EN 15780;
— ONORM H 6030:2019 — i
Luftungstechnische Anlagen fiir Kiichen - R p—
Nationale Erganzung zur ONORM EN - R i
1628271 *b e
— ONORM H 6036:2020 - .t i s

Plans il Is B W,

Bedarfsabhangige Luftung von

Wohnungen oder einzelner o »
Wohnbereiche - Planung, Montage, e [ . —i
. £ 5 H
Betrieb und Wartung; il 5|
s rl;1w - H - Ed g A
— ONORM H 6038:2020 - Be- und il |U e U|
Entliftung von Wohnungen mit |
Warmeruckgewinnung Planung, Legende
Ausflhrung, Inbetriebnahme, Betrieb R
u n d Wa rtu n g ’ Bild 1 —":chomallsche Darstellung der kontrollierten, mechanischen Be- und Entlifftung mit
‘Wirme- oder Feuchteriickgewinnung (Beispiel)
© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 27

europaische und nationale ,,Regulierungsdokumente*

Technische Richtlinien TRVB ads (ory  OSTERREICHISCHER
BUNDESFEUERWEHRVERBAND
Feuerwehrverband m O R
— TRVB 110:2015 — S
brandschutztechnische Anforderungen - TRVE
be| Le|tungen und Durchfuhrungen, TECHNISCHE RICHTLINIEN VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ
Brandschutztech | & [ o
— TRVB 111:2008 — Rauchabzug fur Leitungen und| ———— | T3
Stiegenhauser;
1 poeny RAUCH- UND WAHMEABZUGSANL.';AGEN
- TRVB 112:2020 - |
Druckbeliftungsanlagen; i - e
- TRVB 123:2011 — Brandmeldeanlagen; e
— TRVB 125:2015 — Rauch- und - e ——
. - — o
Warmeabzugsanlagen; J =
— TRVB 151:2015 — .
Brandfallsteuerungen; -t
— TRVB 150:2018 — erganzende it
Bestimmungen Feuerwehraufzuge; S T — ‘ S —
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Vermerk zum Copyright

Die Inhalte dieses Vortrages wurden mit groRtmoglicher Sorgfalt erstellt und es ist uns ein
Anliegen, das in Vortragen transportierte Wissen zu verbreiten.

Fir eine nicht kommerzielle Nutzung ist es zuldssig, die Inhalte aus den hier veréffentlichten
Vortrag unter Angabe der Quelle zu verwenden!

Eine kommerzielle Nutzung der Inhalte (zB Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen von
Fachartikeln, Berichte, etc...) ist auf Grundlage einer Anfrage ohne ausdriickliche schriftliche
Zustimmung nicht zulassig.

Die Rechte des Urhebers an einem Werk (Urheberrecht), greift ab dem Zeitpunkt der Schaffung
des Werks, ohne Durchlaufen eines dazu formlichen Anmeldungsverfahrens.

Alle Rechte und Anderungen vorbehalten!

SVD-TB Grassler

Dipl.-Wirtschafising. (FH). Ing. Wollgang Grassler
Sachverstandigendienste und technisches Ingenieurbiire fiir Installationstechnik

@ GUTACHTEN / BEFUNDE / BERATUNG / MESSUNGEN

Liiftungs-, Klimatechnik und Brand- und Schallschutz in gebiudetechnischen Anlagen
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sind noch Fragen offen geblieben???

Danke fur die Aufmerksamkeit

SVD-TB Grassler

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Ing. Wollgang Grassler
Sachverstandigendienste und technisches Ingenieurbiiro fir Installationstechnik

GUTACHTEN / BEFUNDE / BERATUNG / MESSUNGEN (3

Liiftungs-, Klimatechnik und Brand- und Schallschutz in gebiudetechnischen Anlagen
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